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Zakladna schéma zapojenia upravy vody : SIMPLEX (WG) RX65,79 - %”, RX63,82,92 - 1"

( Zmakcovanie, Ecomix, Denitracia )
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upravena voda 0,3 MPa-0,6MPa

Legenda:

1 — Tlakomer 0-6 bar (0-10 bar)

2 — Uzatvaraci ventil

3 = Filter s vloZkou 100 pm

4 —Vzorkovaci ventil G 72" (odber vorky)
5 — Montainy blok Plast (s ochozom) G1
6 — Nerezové hadice (pruzné pripojenie)
7.1 —Simplex.upravna vody Garant

7.2 — Solankova nadrzZ Gpravne vody

8 — Elektricka zasuvka 230V 50Hz

9 — Odpadova hadica

i

DodrZujte napojenia v smere oznacenom na armaturach!




