GARANT MARTIN, spol. s r.o., Robotnicka 948/27,
03601 MARTIN - Slovenska republika (SR)
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Dezinfekcia vody pomocou davkovania dezinfekécného prostriedku ,,SAVO origina
davkovacim cerpadlom Tekna TPG riadenym impulznym vodomerom.

Iﬂ'

injektor

PE hadicka 6/4 mm TPG603
PE hadicka 7/4 mm TPG500

Studna (tvrdSia hadicka = vytlak)

Davkovacie cerpadlo chémie Odvzdusnovaci ventil

TPG 500 alebo TPG 603

Zapojit v cerpadle TPG na svorky ¢. 7 a 8

Zapojit v cerpadle TPG na KONEKTOR ,,B“

PE hadicka 6/4 mm
(makka hadicka = sanie)

Snimac¢ minim.hladiny Saci kos

Zasobna nadrz dezinfekéného prostriedku
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Davkovanie prostriedku SAVO origindl : 20 ml/1000 lit vody (Udaj z etikety produktu Savo)

Priprava dezinfekcného roztoku pre dezinfekciu vody cerpadlom TPG:
Riedenie prostriedku SAVO original v zasobnej nadrzi pre davkovanie davkovacim cerpadlom
chémie TPG: 30 lit. voda + 0,2 lit. SAVO Original

alebo 15 lit. voda + 0,1 lit. SAVO Original

Zakladné prednastavenie od dodavatela cerpadla:
Nastavena funkcia ddvkovacieho éerpadla TPG 603 (TPG 500): 1:n

Prednastavend hodnota TPG 603: N = 3 v spojitosti s impulz. vodomerom: 1 imp./ 1 lit.
Prednastavena hodnota TPG 500: N = 7 v spojitosti s impulz. vodomerom: 1 imp./ 1 lit.

Prednastavend hodnota TPG 603: N = 30 v spojitosti s impulz. vodomerom: 1 imp./ 10 lit.
Prednastavend hodnota TPG 500: N = 70 v spojitosti s impulz. vodomerom: 1 imp./ 10 lit.

Nastavenia davkovacieho cerpadla TPG 603 ( TPG 500 ) su len orientacné a je potrebné ich
upravit rovnako aj riedenie prostriedku SAVO original tak, aby obsah volnhého chléru Cl,vo vode

neprekrodil hodnotu 0,3 mg/lit. !!!!

Hodnotu volného chloru je potrebné neustale kontrolovat meranim !!!

V pripade poziadavky prevadzkovatela zariadenia vieme dodat aj jednoduché zariadenie na
meranie volneho Cl, so zobrazenim nameranej hodnoty na displeji.
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