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Qe

Zékladna schéma zapojenia Upravy vody : DUPLEX (WGD) RX67 - 1"{ Odieleznenie — Greensand Plus )

13 5 13 5 min.1,5 m

Vystup
upravena
voda

Vstup - voda
0,3 MPa-0,6MPa

Legenda:

1 —Tlakomer 0-6 bar (0-10 bar)

2 — Uzatvaraci ventil

3 - Filter s vlozkou 100 pm

4 — Vzorkovaci ventil G 2" (odber vorky)
5 —Montazny blok Plast (s ochozom) G1“
6 — Nerezoveé hadice (pruiné pripojenie)
7 — Duplex upravna vody Garant

8 — Elektricka zasuvka 230V 50Hz (2X)

9 — Odpadova hadica (2x)

10- Davkovacie cerpadlo chémie TEKNA EVO TPG
11 — Zasobna nadrz na chémiu

12 - Vodomer s impulznym vystupom

13 — Spatna klapka

Dodriujte napojenia v smere oznacenom na armatuirach!




